
Zakres opracowania

Wymiana okna
podmurowanie ścianki
podokiennej

PODNOŚNIK NOŻYCOWY

235x190cm

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCHINTENSYWNY NADZÓR KARDIOLOGICZNY
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Ewakuacja

- wyjście z budynku

oddymianie

Drzwi EIS30

HP25

HP25

Istniejący hydrant

Istniejący

magazyn

Istniejąca

rozdzielnia

główna

Istniejący

magazyn

PODWYŻSZENIE OTWORU,

WYBURZENIE - PRZEJŚCIE/ OTWÓR

O WYMIARACH min.160x200cm

+ NADPROŻE

± 0,00

± 0,00

+ 1,20

8 x 15

30

WYBURZENIE STROPU

± 0,00

Istniejący

dźwig

Istniejący hydrant

KLATKA WYDZIELONA POŻAROWO

+ ODDYMIANIE
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PODWYŻSZENIE OTWORÓW,

KLATKA WYDZIELONA

POŻAROWO REI60

Drzwi EIS30

Drzwi EIS30
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Monitoring ciągu

komunikacyjnego

Monitoring ciągu

komunikacyjnego

Monitoring ciągu

komunikacyjnego

Monitoring ciągu

komunikacyjnego

Monitoring ciągu

komunikacyjnego

Obserwacja

monitoringu

300x140cm
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300x140cm

± 0,00=113,56m npm
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LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY,

MONTAŻ PORĘCZY NA WYSOKOŚCI 110cm

Drzwi dymoszczelne

Barierka na

podnośniku

Bramka na

podnośniku

Bramka na

podnośniku

Samozamykacz

Samozamykacz

Samozamykacz

G
r
a

n
i
c
a

 
s
t
r
e

f
y
 
p

o
ż
a

r
o

w
e

j
G

r
a

n
i
c
a

 
s
t
r
e

f
y
 
p

o
ż
a

r
o

w
e

j

Monitoring ciągu

komunikacyjnego
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Izolacja cieplna niepalna
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Izolacja cieplna niepalna
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Sp. z o.o.

ul.Karpia 13c

61-619 Poznań

Novum-Med Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 26 , 89-410 Więcbork

Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę

i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ

w Więcborku przy ul. Mickiewicza 26

ul. Mickiewicza 26 , 89-410 Więcbork

mgr inż. Tomasz Dęga WKP/0291/PWOS/07

PROJEKT BRANŻOWY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z

POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ  NA BUDOWIE

Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego

Nadzoru Kardiologicznego, przebudowa Oddziału Ginekologiczno – Położniczego,

przebudowa Oddziału Noworodkowego, przebudowa i rozbudowa Oddziału

Pediatrycznego z Pododdziałem Niemowlęcym, wraz z infrastrukturą techniczną.

Budynek główny - Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem

Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Instalacje grzewcze - Rzut parteru

UWAGA:

1. Prowadzenie instalacji należy zweryfikować na budowie, szczególnie należy

zweryfikować lokalizację pionów instalacyjnych zgodnie z istniejącą

dokumentacją archiwalną.

2. Instalacje należy prowadzić po ścianach.

3. Do wpięcia w istniejące piony instalacyjne należy wykorzystać (o ile to

możliwe) istniejące odgałęzienia.

4. Wszystkie rurociągi jeżeli nie zaznaczono inaczej DN15.

5. Wszystkie grzejniki w wykonaniu higienicznym.

��-600�1�00 mm

Grzejnik płytowy w wykonaniu higienicznym

opis (ilość płyt-wysokość/długość grzejnika)

Grzejnik płytowy w wykonaniu higienicznym Grzejnik wyposażony na

zasilaniu w zawór grzejnikowy podwójnej regulacji z głowicą termostatyczną.

Na powrocie z grzejnika zamontować grzejnikowy zawór odcinający.
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