
Schemat montażu modułu - Rozdzielnica RK-IT
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Urządzenia modułu - UPL710-2-63-ISO-BP-06-B16
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Rozdzielnica RK-IT

Numer

obwodu

Aparatura

Moc Pi/Pz [kW]

Prąd [A]

Przewód [mm²]

Nazwa

obwodu

F1.1

YDYżo 3x2,5

S302 B16A

2,6

0,6

------

---

F1.2

YDYżo 3x2,5

------

---

Gniazda 16A/230V

- panel

przyłóżkowy

pom. nr 04

F1.3

S302 B16A

2,6

0,6

F1.4 F1.5 F1.6

WT-gF

25A

3x4mm2

Numer

obwodu

Aparatura

Moc Pi/Pz [kW]

Prąd [A]

Przewód [mm²]

Nazwa

obwodu

Gniazda 16A/230V

- panel

przyłóżkowy

pom. nr 04

Gniazda wyrównania

potencjałów

- panel

przyłóżkowy

pom. nr 04
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YDYżo 3x2,5

------

---
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0,6

LgY 6

------

------

------

------

------

YDYżo 3x2,5
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F2.1

P312 In=16A

IΔn=30mA

typ "A"

2,0

8,7

YDYżo 3x2,5

Gniazda

16A/230V

pom. nr 04

---

F2.2

P312 In=16A

IΔn=30mA

typ "A"

2,0

8,7

YDYżo 3x2,5

Gniazda

16A/230V

pom. nr 04

---

3x 3x

F2.3

P312 In=10A

IΔn=30mA

typ "A"

Oświetlenie

podstawowe

pom. nr 04

F2.4

YDYżo 3x1,5

Rezerwa

---

---

---

P312 In=16A

IΔn=30mA

typ "A"

---

0,3

1,3

------

Gniazda 16A/230V

- panel

przyłóżkowy

pom. nr 04

Gniazda 16A/230V

- panel

przyłóżkowy

pom. nr 04

Gniazda wyrównania

potencjałów

- panel

przyłóżkowy

pom. nr 04

Gniazda 16A/230V

- panel

przyłóżkowy

pom. nr 04

Gniazda 16A/230V

- panel

przyłóżkowy

pom. nr 04

Gniazda wyrównania

potencjałów

- panel

przyłóżkowy

pom. nr 04
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Rozdzielnica RK-IT

UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać jako  wolnostojącą, zamykaną na

klucz, o stopniu ochrony min. IP30.

2. Kabel zasilający wprowadzić górą lub dołem,

wyprowadzenia kabli górą.

3. W rozdzielnicy zostawić min. 30% rezerwy miejsca.

4. W przypadku zmiany parametrów zasilanych urządzeń

może zajść konieczność zmiany wartości

zabezpieczenia oraz przekroju kabla zasilającego.

5. Wszystkie sterowniki należy połączyć w sieć transmisji

danych zarówno pomiędzy sobą jak i dla

poszczególnych modułów informujących personel o

stanie urządzenia.

DO ODBIORU DO ODBIORU

L - ZŁĄCZE LISTWOWE SZARE
N - ZŁĄCZE LISTWOWE NIEBIESKIE
PE - ZŁĄCZE LISTWOWE ŻÓŁTO  - ZIELONE

NL3L2L1

1 1 1 1 1

5

NL1

1 1 1

3

PE PE

OBWÓD  3-FAZ. L1, L2, L3, N, PE
WYPROWADZONY Z

ZABEZPIECZENIA

OBWÓD 1-FAZ. L1, N, PE
WYPROWADZONY Z

ZABEZPIECZENIA

WYPROWADZENIE PRZEWODÓW /KABLI/
OBWODÓW GŁÓWNYCH I STEROWNICZYCH  Z ROZDZIELNICY

IE_302

1:---

Schemat ideowy rozdzielnicy RK-IT

mgr inż. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10

08.2019r.

PROJEKT WYKONAWCZY

inż. Marcin Jankowski

Novum-Med Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 26 , 89-410 Więcbork

Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę

i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ

w Więcborku przy ul. Mickiewicza 26

ul. Mickiewicza 26 , 89-410 Więcbork

Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego

Nadzoru Kardiologicznego, przebudowa Oddziału Ginekologiczno – Położniczego,

przebudowa Oddziału Noworodkowego, przebudowa i rozbudowa Oddziału

Pediatrycznego z Pododdziałem Niemowlęcym, wraz z infrastrukturą techniczną.


